Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustugi polegajqcej na:

1.Demontaz 10 szt. klimatyzatoréw Split z budynku na ul. Kruczej (dawny 10S). Zabezpieczenie i dostarczenie
ich na ul. Bartycka 175,

2.Montaz 2 szt. (z 10 szt. ) klimatyzatoréw zdemontowanych z budynku na ul. Kruczej i ich montaz we
wskazanych pomieszczeniach na ul. Bartyckiej 175.

3.Montaz 4 szt. (z 10 szt. ) klimatyzatoréw zdemontowanych z budynku na ul. Kruczej i ich montaz we
wskazanych pomieszczeniach na Wale Miedzeszyrniskim 724 (Bluszcze) .

Przed demontazem Wykonawca wymaga oceny stanu technicznego wybranych klimatyzatoréw oraz wskazania
tych, ktére sg w najlepszym stanie.

Klimatyzatory znajdujq sie w budynku potozonym przy ul. Kruczej 5/11 D w Warszawie.




Montaz w budynku na ul. Bartyckiej :




- jednostki zew. na elewacji budynku. Z zewngqtrz budynek obity blachq falistq. Miejsce montazu
wewngqtrz do uzgodnienia na etapie wykonania. Sufit podwieszany na wys. ok. 3m. Zasilanie wew.
budynku.

Montaz w budynku na ul. Wat Miedzeszyriski :
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- jednostka zew. montaz na elewacji budynku w 4 pokojach. Na pietrze i na parterze. Doktadne miejsce
montazu do uzgodnienia na etapie wykonania.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci nastepujace czynnosci:

1) Demontaz klimatyzatoréw, ich ponowny montaz oraz:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g
h)

j)
k)

czyszczenie i odgrzybianie parownika jednostki wewnetrznej;

neutralizacja nieprzyjemnych zapachéw parownika jednostki wewnegtrznej;
czyszczenie obudowy jednostki wewnetrznej;

wyptukanie specjalistyczng chemia tacy ociekowej oraz trasy odptywu kondensatu;
sprawdzenie droznosci i szczelnosci uktadu odprowadzenia skroplin przy przytaczu
jednostki wewnetrznej;

kontrola szczelno$ci uktadu chtodniczego;

po zamontowaniu kontrola temperatury nawiewu jednostki wewnetrznej;

po zamontowaniu sprawdzenie poprawnosci dziatania pilota;

po zamontowaniu uruchomienie oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania;

pisanie protokotu wraz z opisem technicznym urzadzenia;

czyszczenie obudowy oraz wymiennika jednostki zewnetrznej;

zabezpieczenie i zakonserwowanie klimatyzatoréw, ktére nie bedg montowane

a jedynie magazynowane na ul. Bartyckiej 175,

Gwarancja 12 m-cy na wykonane prace.

Weryfikacja przed demontazem stanu technicznego i wybdr najsprawniejszych

jednostek.



3.

2.

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wpykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z postanowieniami umowy oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami przedstawicieli
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w tym przepisami Prawo budowlane, BHP i ppoz. oraz zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego stosownie do realizacji przedmiotu umowy, ewentualne kary
natozone przez organy do tego uprawnione za nieprzestrzeganie przepisow bhp, ppoz. i innych
w zakresie prac i obowigzkdw objetych niniejszg umowa obcigzajg Wykonawce;

3) delegowanie do wykonywania prac w ramach umowy pracownikéw posiadajacych niezbedne
kwalifikacje do realizacji zadan wynikajacych z tresci niniejszej umowy, posiadajgcych wiedze
fachowa oraz doswiadczenie w realizacji tego typu zamdéwien. Wykonawca odpowiada
za dziatania osdb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej Umowy;, jak za dziatania
witasne;

4) dazenie do wykonywania wszelkich prac w ramach umowy w taki sposdb, aby nie powodowaty
zaktécenia w pracy Zamawiajgcego;

5) przestrzeganie przepisow porzagdkowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego;

6) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach powstajgcych w trakcie
realizacji umowy;

7) utylizacja na swdj koszt wszystkich zdemontowanych elementéw urzadzen oraz czynnika. Sposéb
zagospodarowania odpaddéw nalezy udokumentowa¢ Zamawiajacemu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa np. poprzez przekazanie kopii ,karty przekazania odpadéw” lub dokumentu
réwnowaznego;

8) wykorzystanie wytgcznie materiatdéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu
i posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

Odbiér prac:
Wykonanie ustug objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru po
wykonanej ustudze przegladu, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Podpisanie przez Strony protokotu oznacza, ze umowa zostata nalezycie wykonana przez
Wykonawce. Podpisany przez Strony protokét bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce

faktury za wykonang ustuge.






