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Załącznik nr 2 do Umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Przedmiot zamówienia: Zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), dalej jako „Rozporządzenie” oraz załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) stałe utrzymanie w sprawności oraz konserwację czterech platform pionowych typu CIBES LIFT A5000, czterech  żurawi pokładowych oraz nadzór nad utrzymaniem 16 wciągarek elektrycznych linowych eksploatowanych i obsługiwanych przez najemców, znajdujących się na pokładach jednostek pływających: „Przystanek A” „Przystanek B”, „Przystanek C”, „Przystań,” a także zapewnienie komunikacji urządzeń  typu CIBES LIFT z Centrum Zgłoszeniowym,

2) stałe utrzymanie w sprawności oraz konserwację dwóch suwnic o napędzie łańcuchowym znajdujących się na terenie Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia przy ul. Wał Miedzeszyński 724, w Warszawie, 

3) stałe utrzymanie w sprawności i konserwację żurawia stacjonarnego oraz wyciągu statków (trzech wciągarek elektrycznych) na terenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie,

4) stałe utrzymanie w sprawności i konserwację urządzeń dla osób niepełnosprawnych na terenie Bulwaru Karskiego (winda platformowa) i Wybrzeżu Puckim (platforma przy schodowa) w Warszawie,

5) stałe utrzymanie w sprawności i konserwacja wózka widłowego znajdującego się przy ul. Bartyckiej 175 w Warszawie, 

6) stałe utrzymanie w sprawności i konserwację dźwigu osobowego w budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Hożej 13A w Warszawie,

7) w odniesieniu do urządzeń wymagających sporządzenia dokumentacji lub jej uzupełnienie dotyczącej stopnia wykorzystania resursu, wykonanie jej zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu,

8) prowadzenie zeszytów/książek konserwacji w/w urządzeń,

9) sporządzenie, w odniesieniu do urządzeń wymagających wykonania specjalistycznych: pomiarów elektrycznych w szczególności rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych, ciągłości połączeń wyrównawczych, rezystancji uziemienia, a także pomiarów dla badania haków,

10) zapewnienie pełnej obsługi przeprowadzenia testów obciążeniowych w tym wymaganego obciążenia,

11) przygotowanie urządzeń i koniecznej dokumentacji, do zatwierdzenia urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, dalej jako „UDT” lub Transportowy Dozór Techniczny, dalej jako „TDT” oraz uzyskania pozytywnej decyzji właściwego Urzędu na ich eksploatację.
12) W przypadku wystąpienia awarii, zakup, montaż oraz naprawa urządzeń m.in. kasety sterujące do stop pali, czujniki zamknięcia drzwi, wyłączniki krańcowe itp. Rozliczenie zakupu części na podstawie kosztorysu do kwoty przewidzianej w umowie, rozliczenie naprawy na podstawie stawki roboczogodziny przedstawionej w formularzu ofertowym.
II. Obowiązki Wykonawcy:
1. W odniesieniu do utrzymania w sprawności platform pionowych typu CIBES LIFT A5000 warunki konserwacji ustala instrukcja wykonywania konserwacji, która stanowi załącznik do dokumentacji techniczno-ruchowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

1) przeprowadzać w terminach określonych instrukcją konserwacji i przepisami TDT przeglądy stanu technicznego urządzeń oraz wykonywać czynności przewidziane instrukcją konserwacji,

2) wysyłać konserwatora do obiektu w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia, 
przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia, 
3) wyłączyć urządzenie z eksploatacji w sytuacji pogorszenia się stanu technicznego urządzenia, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z urządzenia lub gdy konserwator stwierdzi, że urządzenie jest niewłaściwie użytkowane,

4) prowadzić zeszyt/książkę konserwacji urządzenia,

5) zapewnić wszystkie materiały niezbędne do właściwej konserwacji,

6) informować pisemnie Zamawiającego o wyłączeniu urządzenia z eksploatacji,

7) brać udział w przeglądach przeprowadzanych przez TDT,

8) załatwiać wszelkie formalności z TDT,

9) podłączyć platformy do Centrum Zgłoszeniowego Wykonawcy. W przypadku awarii platformy z osobami na jej pokładzie, Wykonawca podejmuje niezbędne działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,

10) automatycznie kontrolować sprzęt i połączenie telefoniczne,

11) dokonywać zakupu potrzebnych materiałów w zakresie konserwacji platform m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) akumulatorów do zjazdu awaryjnego,

c) towotu – smaru,

d) wkrętów – różnych rodzajów,

e) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

f) farb,

12) niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o awariach platform pionowych (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

13) zawiadamiać Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie wchodzących w zakres utrzymania w sprawności platform pionowych. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

2. W odniesieniu do utrzymania w sprawności żurawi pokładowych (4 sztuk). Wykonawca   zobowiązany jest do comiesięcznego lub wynikającego z instrukcji konserwacji producentów urządzeń wykonywania czynności przeglądowych oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji, a w szczególności: 
1) sprawdzenia stanu układów sterujących,

2) sprawdzenia stanu układów hydraulicznych,

3) sprawdzenia stanu mechanizmów ruchu,

4) sprawdzenia stanu lin nośnych,

5) sprawdzenia zamków i rygli,

6) sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa,

7) sprawdzenia wyłączników krańcowych,

8) sprawdzenia działania urządzeń sterowych,

9) sprawdzenia prawidłowości eksploatacji,
10) wykonywania wymaganych pomiarów elektrycznych,

11) dokonywania zakupu potrzebnych materiałów w zakresie konserwacji suwnic m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

12)  branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez TDT, wykonywanie wszelkich poleceń pracowników UDT, załatwianie wszelkich formalności z TDT,

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o awariach urządzeń (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl).

14) wysyłania konserwatora do urządzenia w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia, przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.
3. W odniesieniu do sprawowania nadzoru nad utrzymaniem 16 wciągarek elektrycznych linowych eksploatowanych i obsługiwanych przez najemców znajdujących się na pokładach jednostek pływających, Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania wykonywania czynności przeglądowych oraz konserwacyjnych przez najemców jednostek pływający oraz potwierdzanie tych czynności wpisami do dziennika użytkowania i konserwacji wciągarek stop pali. 
4. W odniesieniu do utrzymania w sprawności dwóch suwnic o napędzie ręcznym znajdujących się na terenie Stacji Pomp Gocław Bluszcze, do obowiązków Wykonawcy należy:

1) comiesięczne wykonywanie czynności przeglądowych dwóch suwnic znajdujących się na terenie Przepompowni oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji każdej suwnicy, a w szczególności:

a)  sprawdzenie stanu mechanizmu podnoszenia,

b)  sprawdzenie stanu lin nośnych,

c)  sprawdzenie zamków i rygli,

d)  sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa,

e)  sprawdzenie wyłączników krańcowych,

f)  sprawdzenie działania urządzeń sterowych,

g)  sprawdzenie prawidłowości eksploatacji,

h)  wykonywania wymaganych pomiarów elektrycznych i zużycia,

i)  natychmiastowe (rozpoczęcie prac w przeciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia) przywracanie sprawności suwnic,

2) dokonywanie zakupu potrzebnych materiałów w zakresie konserwacji suwnic m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

3) branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez UDT,

4) wykonywanie wszelkich poleceń pracowników UDT,

5) załatwianie wszelkich formalności z UDT,

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o awariach suwnic (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

7) wysyłania konserwatora do urządzenia w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia, przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

8) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności urządzeń dźwigowych. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

5. W odniesieniu do utrzymania w sprawności żurawia stacjonarnego oraz wyciągu statków (trzech wciągarek elektrycznych) na terenie Portu Czerniakowskiego, Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego lub wynikającego z instrukcji konserwacji producentów urządzeń wykonywania czynności przeglądowych oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji, a w szczególności: 

1) sprawdzenie stanu układów sterujących,

2) sprawdzenie stanu układów hydraulicznych,

3) sprawdzenie stanu mechanizmów ruchu,

4) sprawdzenie stanu lin nośnych,

5) sprawdzenie zamków i rygli,

6) sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa,

7) sprawdzenie wyłączników krańcowych,

8) sprawdzenie działania urządzeń sterowych,

9) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji,

10) dokonywanie zakupu potrzebnych materiałów w zakresie konserwacji urządzeń m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

11) wykonywania wymaganych pomiarów elektrycznych i zużycia,

12)  branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez TDT,

13) wykonywanie wszelkich poleceń pracowników TDT,

14) załatwianie wszelkich formalności z TDT,

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o awariach suwnic (pod adresem   wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

16) wysyłania konserwatora do urządzenia w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia, przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

17) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności urządzeń dźwigowych. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.
6. W odniesieniu do utrzymania w sprawności i konserwację dźwigu osobowego ALSOLIFT w budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Hożej 13A, warunki konserwacji ustala instrukcja wykonywania konserwacji, która stanowi załącznik do dokumentacji techniczno-ruchowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest:

1) przeprowadzać w terminach określonych instrukcją konserwacji i przepisami TDT przeglądy stanu technicznego urządzeń oraz wykonywać czynności przewidziane instrukcją konserwacji,

2) wysyłać konserwatora do obiektu w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia, przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,

3) wyłączyć urządzenie z eksploatacji w sytuacji pogorszenia się stanu technicznego urządzenia, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z urządzenia lub gdy konserwator stwierdzi, że urządzenie jest niewłaściwie użytkowane,

4) prowadzić zeszyt/książkę konserwacji urządzenia,

5) zapewnić wszystkie materiały niezbędne do właściwej konserwacji,

6) informować Zamawiającego o wyłączeniu urządzenia z eksploatacji,

7) brać udział w przeglądach przeprowadzanych przez UDT,

8) załatwiać wszelkie formalności z UDT,

9) podłączyć dźwig osobowy  do Centrum Zgłoszeniowego Wykonawcy. W przypadku awarii dźwigu z osobami na jej pokładzie, Wykonawca podejmuje niezbędne działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,

10)  automatycznie kontrolować sprzęt i połączenie telefoniczne,

11)  dokonywać zakupu potrzebnych materiałów w zakresie konserwacji dźwigu osobowego m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) akumulatorów do zjazdu awaryjnego,

c) towotu – smaru,

d) wkrętów – różnych rodzajów,

e) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

f) farb,

12) niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o awariach dźwigu osobowego (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl,

13) zawiadamiać Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie wchodzących w zakres utrzymania w sprawności dźwigu osobowego. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

7. W odniesieniu do utrzymania w sprawności urządzenia dla osób niepełnosprawnych na terenie Bulwaru Karskiego (winda platformowa), do obowiązków Wykonawcy należy:

1) comiesięczne wykonywanie czynności przeglądowych windy oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji,

2) natychmiastowe (rozpoczęcie prac powinno nastąpić od w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia) przywracanie sprawności dźwigu osobowego,

3) w przypadku awarii urządzenia z osobami na jego pokładzie, Wykonawca podejmuje niezbędne działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 

4) dokonywanie zakupu potrzebnych materiałów do konserwacji urządzeń m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

5) branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez UDT,

6) wykonywanie wszelkich poleceń pracowników UDT,

7) załatwianie wszelkich formalności z UDT,

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o awariach urządzenia dla osób niepełnosprawnych (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

9) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności urządzeń dźwigowych. Roboty te mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

8. W odniesieniu do utrzymania w sprawności urządzenia dla osób niepełnosprawnych na Wybrzeżu Puckim (platforma przy schodowa), do obowiązków Wykonawcy należy:

1) comiesięczne wykonywanie czynności przeglądowych platformy oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji,

2) natychmiastowe (rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia) przywracanie sprawności urządzenia,

3) w przypadku awarii urządzenia z osobami na jego pokładzie, Wykonawca podejmuje niezbędne działania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 

4) dokonywanie zakupu potrzebnych materiałów do konserwacji urządzeń m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

5) wykonywania wymaganych pomiarów elektrycznych.

6) branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez UDT,

7) wykonywanie wszelkich poleceń pracowników UDT,

8) załatwianie wszelkich formalności z UDT,

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o awariach urządzenia dla osób niepełnosprawnych (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

10) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności urządzeń dźwigowych. Roboty te mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

9. W odniesieniu do utrzymania w sprawności wózka widłowego znajdującego się na ul. Bartyckiej 175 paw. 6, do obowiązków Wykonawcy należy:

1) comiesięczne wykonywanie czynności przeglądowych wózka widłowego oraz potwierdzanie  czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji:

2)  sprawdzenie stanu mechanizmu podnoszenia,

3)  sprawdzenie stanu łańcuchów nośnych,

4) sprawdzenie stanu technicznego wideł,

5) sprawdzenie stanu technicznego elementów jezdnych,

6)  sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych wraz z uzupełnieniem niedoborów
7) sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych,

8) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji.

9) dokonywanie zakupu potrzebnych materiałów do konserwacji urządzeń m.in.:

a) oleju przekładniowego,

b) towotu – smaru,

c) wkrętów – różnych rodzajów,

d) podkładek, nakrętek, śrub – różnych rodzajów,

e) farb,

10) wykonanie zakresu prac konserwacyjnych cyklicznie zgodnie z DTR  silnika spalinowego ze względu na przebieg lub czasookres w zależności co wystąpi wcześniej, co 1000Mth lub 12 miesięcy wg. Zestawienia;

a) olej silnikowy – wymiana 
b) filtr oleju silnikowego – wymiana

c) filtr paliwa – wymiana

d) filtr powietrza – wymiana
e) chłodnica – kontrola

f) ciecz chłodząca – uzupełnienie braków, wymiana co 24 miesiące

g) naprężenie paska alternatora oraz ładowanie – kontrola

h) pompa wody i termostat – kontrola

i) świece zapłonowe – wymiana 

11)
 branie udziału w przeglądach przeprowadzanych przez UDT,

12)  wykonywanie wszelkich poleceń pracowników UDT,

13)  załatwianie wszelkich formalności z UDT,

14)
 wysyłania konserwatora do urządzenia w celu usunięcia zgłoszonej usterki urządzenia,   przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

15)  zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności wózka widłowego. Roboty te mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.

10. W odniesieniu do utrzymania w sprawności zbiornika ciśnieniowego Reflex Typ-N200    zlokalizowanego w budynku ul. Zaruskiego 6A do obowiązków Wykonawcy należy:

1) comiesięczne wykonywanie czynności przeglądowych zbiornika oraz potwierdzanie czynności wpisami do zeszytu/książki konserwacji, w szczególności:

a) sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w zbiorniku,

b) sprawdzenie szczelności połączeń zbiornika z instalacją,

c) sprawdzenie poprawnego działania zaworu bezpieczeństwa,
2) 
niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o awariach urządzenia  (pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zzw.waw.pl),

3) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres utrzymania w sprawności zbiornika ciśnieniowego. Roboty te mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie oddzielnego pisemnego zlecenia.
11. W odniesieniu do prac związanych z usuwaniem awarii do obowiązków Wykonawcy należy:
1) realizacja usługi szybkiego reagowania i zabezpieczenia miejsca awarii;
2) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego na adres e-mail wskazany w umowie o zaistniałej awarii;

3) dokonanie oględzin w celu określenia niezbędnego zakresu prac naprawczych oraz terminu usunięcia awarii;
4) przedstawienie Zamawiającemu kosztorysu na zakup potrzebnych części do usunięcia awarii oraz ilość roboczogodzin potrzebnych na usunięcie awarii, 
5) podstawą do rozpoczęcia usuwania awarii będzie wysłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany w Umowie, zlecenia napraw określające ilość roboczogodzin potrzebnych na usunięcie awarii, zaakceptowany kosztorys na zakup części oraz termin zakończenia usuwania awarii;

6) prawidłowe wykonanie prac związanych z usunięciem awarii potwierdzone zostanie protokołem odbioru prac naprawczych sporządzanym każdorazowo w przypadku wystąpienia awarii po zakończeniu czynności naprawczych, podpisanym bez zastrzeżeń przez inspektora  Zamawiającego oraz Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w Umowie.
12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych uprawnień UDT i TDT, w tym do naprawy i obsługi żurawi pokładowych oraz wyciągów statków i przedłożenia kopii uprawnień w tym zakresie.
13. Prace, będące przedmiotem Umowy, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń, obowiązującymi normami, a także z innymi przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotu Umowy oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia.
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